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Zkusebni laboratof & 1146 akreditovana CIA die CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE &. 4848/2024

Zadavatel: Obec Vseradice

Véeradice 18

26726 Vseradice
Vzorek éislo: 8175
Misto odbéru: VsSeradice &.p. 92, obchod Jednota
Upfesnéni mistia odbéru: ¢.p.92, prodejna COOP
Predmét zkougky: pitna voda Datum odbéru: 12.03.2024
Typ vzorku: prosty Cas odbéru: 07:45
Typ rozboru: kraceny Datum pfijmu: 12.03.2024
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 12.03.2024 - 18.03.2024
Odebral: Ptackova Katefina,laborator
Zplisob odbéru: manuaini

Postup odbéru:

SOP &. B 1 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN IS0 5667-3, CSN IS0 5667-5, CSN EN ISO
5667- 14, CSN EN I1SO 19458, Vyhlagka MZd &. 252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zkugebnimetoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <5,0 mg/l Pt SOP&.2 P3| A 20 MH | wyhovuje
Zakal 0,8 ZF(n) 10% | SOP&3 P3| A 5 MH | wyhovuje
Pach prijatelny P& 1 P3| N | pfiatelny MH | wyhovuie
Konduktivita (25°C) 98,20 mS/m 2% | SOP&4 P3| A | 125 MH |  vyhovuje
pH 7,88 5% SOP ¢S5 P3| A 65-95 MH| vyhovuje |
CHSK-Mn <0,40 ma/l SOP &.20 P3| A 30 MH | vyhovuje
Dusi¢nany 34,2 mg/l 10% | SOP&9 P3| A | 50 NMH | vyhovuje
Chloridy 34,33 mg/l 10% SOPG.6 P3| A 250 MH | wvhovuie
Chut' prijatelna IP&.1 P3| N pijatelna MH |  vyhovuje
Chlor volny <0,03 mg/l SOP &.34 AM | 03 MH| vyhovuje
Teplota 8,2 G 2% SOP .36 P3I|AM | 8-12 DH

Suma Ca a Mg 2,55 mmol/l 10% | SOP&19 P3| A 20-35 DH

Vapnik 86,06 mgl 10% SOP .16 P3| A 40-80 DH

Hoiik vypocétem 10,2 mg/l 5% | SOP&19 P3| A | 20-30 DH

Mangan <0,02 ma/l SOP &.15 P3| A 0,050 MH | vyhovuje
Zelezo <0,05 mgl SOP &.17 P3| A 020 MH |  vyhovuje
Sodik 122,0 mg/l 10.0% | CZ SOP D06 02 002 AS | 200 MH | vyhovuje
Koliformni bakierie 0 MPN/100mI SOP £.35 P3| A 0 MH | vyhovuie
Escherichia coli 0 MPN/100ml SOP &.35 P3| A 0 NMH |  wyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP £.28 P3| A | O NMH |  wyhovuje
Poély kelonii pfi 36°C 26 KT/ 1ml SOP&.32 P3| A 40 MH | vyhovuje
Pocty kolonii pfi 22°C 56 KTJ/1ml SOP¢.32 P3| A 200 MH | wyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):

Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., pfiloha £.1 v platném znéni

Piehled zkusebnich metod:
CZ SOP D06 02 002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 75 7358)

IP €. 1 (stanoveni pachu a chuti)



