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PROTOKOL O ZKOUSCE . 9470/2025

Zakaznik: Obec VsSeradice
VSeradice 18
267 26 Vseradice
Vzorek ¢islo: 15502

Misto odbéru:

Upfesnéni mista odbéru:
Predmét zkousky:

Typ vzorku:

Typ rozboru:

Odbér v rozsahu akreditace:
Odebral:

Zpusob odbéru:

Postup odbéru:

Vieradice &.p. 18 OU
¢.p. 18 OU - dfez v kuchyiice

pitna voda

prosty

dodavana voda

Ano

manuaini

Daturm odbéru:
Cas odbéru:
Datum pifjmu:

Datum provedeni anatirz:
Tomaskova Petra, taboratof

06.05.2025

09:15

06.05.2025
06.052025 - 15.05.2025

SOP & B 1 {CSN EN IS0 5667-1, GSN EN iSO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO
5667- 14, GSN EN 1SO 19458, Vyhlagka &. 252/2004 Sb.)

|Ukazatel - I HGdﬂO{L"lsieme&a' NM : ZkuSebnimefoda | Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <5,0 mgfl Pt SOP &2 P3| A 20 MH | vyhovuje
Zakal <0,5 ZF(n) SOP&.3 . P3[ A |5 MH [ vyhovuie |
Pach prijatelny P&.1 P3[ N pfijatelny MH | vyhovuje
Konduktivita (25 °C) 93,30 mSim 2% SOP &4 P3| A 125 MH | vyhowije
pH 7,83 5% | SOP&5 P3|l A | 65-95 MH| vyhowuje
TOC 0,76 mod  120.0% | CZSOPD0602056  ALS[AS | 50 MH |  vyhowuie
Amonnéionty B} <000 [ moA | | sopg12  _P3[ A | 050 MH| vyhovuje |
Dusitany <0,050 mg/l SOP¢&.8 P3| A 0,50 NMH |  vyhovuje
Dusiénany N7 mg/l 10% | SOP&.9 P3| A | 50 NMH | vyhovuje
Chloridy 23,27 mag/l 10% | SOP&6 P3| A 250 MH |  vyhovuje
Sirany 141,7 mg/! 15% | SOP&.10 P3| A | 250 MH | vyhovuje
Fluoridy <0,10 el SOP&7 P3| A [ 15 NMH | vyhovuje
Bor 0,018 mgl _ {10.0% | CZSOPD0602002  ALS[AS | 15 NMH |  vyhovuje
Chut . piijatelna_ | | | PE&1 .. P3| N_| piiatehd __ MH| vyhovuje
Chior volny 0,04 mol | 2% | sop&34 1AM | 03 MH|  vyhovuje
Kyanidy celkové <0,0050 mg/l CZSOPD0602089A ALS|AS | 0050 NMH | vyhovuje
Teplota 13,0 °C__1.2%, | SOP¢36 JAM | 8-12 DH

Bromiénany <5,0 Lall CZSOPD0602098  ALS|A,S | 10 NMH | vyhovuje
Chloreénany L o<0 pg/ CZSOPD0602098  ALS|A,S | 250 NMH | vyhovuje
Chloritany <10 pgd | 1 CZSOPD0602098  ALS|AS | 250 MH| vyhovuje
\SumaCaaMg | 221 | mmol_ | 10% | SOP&® P3| A | 20-35 DH

Vapnik 72,39 mg/] 0% | SOP&16 P3| A | 40-80 DH

Hof¢ik vypoctem 97 | mgh | 5% | SOP&19 P3| A | 20-30 DH
Mangan | <002 [ mgn_ | | SOPE15 _.P3| A | 0050 MH | vyhovuje
Zelezo L. <0,05 mal__ | SOPE.1 P3| A _| 020 MH | vyhovuje
(Hlinik <0,05 mol | .. .| SOPE&2 . .. P3| A | 020 MH| vyhovuje
Sodik ...\ 1240 | mgh [10.0% | CZSOPD0602002  ALS[A,S | 200 MH | vyhovuje
|Chrom b0 | wen || CZSOPD0G602002  ALS[A,S | 25 NMH | vyhovuje
Rt 4 <0010 [ weh [ | CZSOPD080209%  ALS[A,S | 10 . NMH | vyhovuje
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Ukazatel Hodnota |Jednotka! NM ; ZkuSebnimetoda - Ak § Limit Typl Hodnoceni
Nikl <2,0 gl | ©ZSOPD0G02002  ALSEAS | 20 NMH | wyhovuje
Meéd 15.2 pgll__|10.0% | CZSOPD0602002  ALSIAS | 1000 NMH | wyhovuje
Arsen LS00 Lhgh ). 1.CZSOPDO502002 . ALSIAS | 10 NMH ) whowde |}
Selen J0 . 1. wmgh  1100% | GZSOPD0602002  ALSIAS | 20 NMH | wyhovuie
Kadmjum <0,20 CZSOPDO602002  ALSIAS | 50 MMH | wwhovuje
Antimon <10 CZSOPD0G02002  ALSIAS | 100 NMH | vyhovuje
Qlovo <1,0 CZSOPDOG0Z00Z  ALS|AS | 10 NMH | whovule
Draslik 185 | moA _1100% | CZSOPD0602002 _ ALSIAS | 1-10 DH
Kaoliformni bakterie 0 MPN/100m] SOP &35 P3| A | 0 MH | wyhovuje
Esiherichia coli 9. MPN/oOm SOPE35 P3} A LD NMH | _wnove .
Intestindlni enterokaky 0 KTH00mi S0P .28 P3| A 10 NMH | vyhovuje
Patty kolonii pfi 36 °C ] KTJMml S0P 6.32 P3| A | 40 MH | _ vyhovule
Potty kolonii pfi 22 °C 15 KTJHml SOP £.32 P3| A | 200 MH|  whowle
Afrazin <0,010 gl CZSOPDOGO3183A  ALSIAS 1 010 NMH | wyhovuje
Desethylatrazin <0,010 g/l CZSOPDOGO3183A AISIAS | 040 NMH | wyhovuje
Desisopropylatrazin <0.010 g/l CZSCPDUBO3163A ASIAS 1 010 NMH | whovuje
Desethylterbutylazin 120010 ugh CZSOPDNGU3163A  ASIAS 1 040 N ) b
Atrazin-2-hydroxy <0,010 g _CZS0PD0603183A ALSIAS | 1 SH
Terbuthylazin <0,010 gl CZSOPDOB03183A ALSIAS | 010 NMH | vyhowuje
Hexazinon <0,10 g/ CZSOPDO603183A ALSIAS | 0,10 NMH | vyhovyje
Metolachlor <0,010 pgil CZSOPDOE03183A  ALSIAS | 040 N | wyhowule
Metolachior ESA <0,020 g/l CZSOPDOGO03183A ALSIAS | 05 SH
Metolachlor OA <0,030 pgil CZ50PD0603183A ALSIAS | 05 SH
Dimethachlor L0010 | gl LZSOPDUG 03 183A ALSIAS | 010 NMH | wwhowule
Dimethachlor ESA <0,030 gl CZSOPDOBO3183A ALSIAS 1 3 SH|  vyhowje
Dimethachtor OA <0,030 g CZSOPDAGO3I183A ALSIAS | 3 SH| wyhowje
Metazachior <0,010 g CZSOPDOGO3183A  ALS]A S | 010 NMH | wyhovuie
Metazachlor ESA <0,020 ugll CZSOPDOG03183A ALSIAS | 25 SH
Metazachlor OA <0,040 pgl! CZSOPDOGO3183A AMSIAS ) 25 SH
Alachlor <0,020 ugll CZSOPDOAO3183A  ALSIAS 1 010 NMH | wyhovule
Alachlor ESA <0020 | el CZSOPD0A03183A  ALSIAS | 05 SH .,
Alachjor OA <0,020 ol CZSOPDOS03183A ALSIAS | 05 SH
Acetochlor <0,030 pgil CZSOPDOG03183A ALSIAS | 010 NMH | wwhovije
Acetochlor ESA 0,020 pgll 1300% | CZSOPDOGO3183A  ALSIAS | 01 NMH | wyhovuje
Acetochlor OA <0,060 Lgl CZS0PDO603183A ALSIAS | 01 NMH | vyhowuje
Chloridazon <0010 | gl CZSOPDOA03183.A ALSIAS | 03 NMH | wyhovuje
Chloridazon-desphenyl <0,030 ugh CZSOPDOG03183A AISIAS | 3 SH
Chloridazon-desphenyt-methyi <0,050 pgh CZSOPDOGO3183A ALSIAS | 3 SH
Azoxysirobin <0,010 Lgh CZSOPDOGO3183A AISIAS | 010 NMH ] vehowiie )
Cyprakonazol <0,M10 gl CZSOPD06O3183A  ALS]AS | 010 NMH | whowiie
Ethofumeséat <0,010 gl CZSOPD0G 03 1834  ALS]IAS | 010 NMH | vyhovuje
Propiconazol <0,010 gfl CZS0PD06O3183A  ALS|AS | 010 NMH | vyhovuie
Prothiokonazol 0,050 pgl CZSOPDOG03183.A ALSIAS § 010 NMH | wyhovuie
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy | <8,010 pa CZSOPD0603183A  ALS|AS | 040 NMH | whovie
Terbuthylazin-hydroxy <0,010 pgi CZSOPDOS03183A ALS)AS | 040 NMH | wyhovuie
Pesticidni iatky cetkem ooz gl CZ SOP D06 03 J02 ALSIA S | 050 NMH ] wrhowie B
1,2-dichlorethan <0,750 ugh CZSOPD0RO3155  ALS]AS | 30 NMH ) whowde |
Bromoform <0,2 ual CZS0PD0GO3I1E5  ALS|AS
Bremdichlormethan 0,21 pgl  140.0% | CZSOPD06031S5  ALSIAS
Dibromchlormethan 0,32 g/l 40.0% [ CZ S0P D06 03 155 ASIAS :
Chloroform 0,13 pgll 1400% | CZSOPD0GO3155 ALSIAS § 30 NMH | wyhouule
Trihalomethany 0,66 pgll CZSOPDOGO3155  ALSIAS | 80 NMH | vyhovuje
Tetrachlorethen <0,20 gl  CZSOPD0603155_ . ALSIAS 1 10 WMH | . whowile
Trichlorethen <010 ugll CZS0PD0603155 ALSIAS & 10 MMH | vyhovuie
Benzen . <0,20 ugil CZ SOP D06 03 155 AMSIAS E 10 NMH | whowie
Benzo{alpyren <0,0050 il CZ SOP D06 03 161 ALSTAS | O NMH | vyhovuje
Suma PAU 2 gl CZSOPD0GO3161  ALSIAS | 010 NMH | wyhovuie |

Limit {zdrof pro hodnoceni}:

Vyhidgka £.252/2004 Sb., piiloha ¢.1 v platném znéni
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Piehied zkuSebnich metod:

L2 S0P DDB 02 002 {US EPA 200.8, CSN EN 1S0 17294-2, US EPA 6020A, CSN 75 7358)
CZ SOP D06 02 056 (CSN EN (SO 20236; SM 5310; CSN EN 1484)

CZ SOP D06 02 089.A (CSN 75 7415, CSN EN (S0 14403-2)

CZ SOP D06 02 096 (US EPA 245.7, CSN EN ISO 17852}

CZ SOP D06 02 098 (CSN EN SO 15061, CSN EN ISO 103044, US EPA Method 300.1)
CZ SOP D06 03 155 (US EPA Method 624; US EPA Method 5021A; US EPA Method 8260; US EPA Method 8015; £SN EN IS0 10301 MADEP 2004, rev.
1.1; CSN IS0 11423-1; CSN EN ISO 15680)

CZ SOP D06 03 161 (US EPA 82700, US EPA 80824, GSN EN SO 5468, US EPA.8000D)
€z SOP D06 03 183.A {US EPA Method 535, US EPA Method 1694)

€z S0P DOB 03 183.A {US EPA Method 535, US EPA Method 1694)

CZ SOP D06 03 J02 (stanoveno vypoctem)

IP €. 1 (stanoveni pachu a chuti)

SOP &.10 (CSN 757477)

SOP 12 (CSN IS0 7150-1)

SOP &15 (CSN IS0 6333)

SOP &16 (CSN 1SO 6058)

SOP &17 (CSN 1S0 6332)

SOP .19 (CSN IS0 6059)

SOP &2 (CSN EN 1SO 7887)

SOP .26 (CSN 1SO 10566)

SOP ¢.28 (CSNEN S0 7899-2)

SOP &3 (CSN EN IS0 7027)

SOP 32 (CSN EN IS0 6222)

SOP .34 (CSN EN SO 7393-2, manual firmy HACH)

SOP .35 (5N EN IS0 8308-2, St. fab. postup IDEXX GmbH, Pepis o pitné vodé Trinkw V 2002)
SOP £.36 (CSN 75 7342)

SOP &4 (CSN EN 27888)

SOP &5 (CSN ISO 10523)

SOP &.6 (CSN 1SO 9297)

SOP &7 (TNV 75 7431)

SOP &8 (CSN EN 26777)

SOP &9 (CSN ISO 7890-3)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standadni nigjistcia pro kosficient rozSifent \=2, o pro nomaini rozdBtent odpovida pravdBpoddonost pakiyti
priblizné 95 %. Uvedena nejistota se nevziahue na virsiediy pod mezi stanoviieingsi.

NMH - nejvySsi mezni hodnola, MH - mezni hodnota, DH - doporucena hodnota, SH - smérna hodnota

P3 - zkouska provedena na pracovisti 3; Mostnikovska 255, Beroun

ALS - zkousha provedens extemim poskylovaielem ALS Czech Republic, s.r.0.; Na Harfé 336/9, Praha 9

Akr. - zkouska v rozsahiu atregitace: A - ang; N - ne, § - Zkousha provedens extenyim poskyiovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru

Prohlaseni:
i hoohooen! ale wisSe zmingng yyhidshy bylo poudiln rzhodovact pravidis  Soileng rizke’, kde nejistola méfeni neni zohlediiovana,
Vysledky zkou3ek se tykaji pouze pedmétu ZkauSky a nenanrazujl jing dokumenty.

Protokol o zkousce nesmi byt bez pisemnéna soubiasy vedoucino gracoviSts reprodukavan jinak neZ cely.

Pfipadné reklamace budou feSeny na zakladé dolarmants “Vyfizovint siiznost a ridamach ¢ 'aboranl CEVAK :
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Bud&jovice
Welmeoing a2 16 608 49 657 DIC; CZ60849657

2apsand v OR u KS C. Budjovice
oddil B, vlozka 657

Ing. Lucie Hybsova
vedouci pracovisté

konec protokolu







